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TECHNICKÁ ZPRÁVA – INSTALACE ÈOV PRO 50 EO 

 
 
V srpnu 2013 byla naší firmou 

realizována dodávka èistírny 
odpadních vod pro rekreaèní objekt  
Školy v pøírodì SKLÁRNA.  Jedná se o 
letní podnikový táborový objekt  
s kapacitou 30-ti chatek s obsazeností 
chatky 4-5 rekreantù. Pøeèištìná 
odpadní voda je vypouštìna do 
deš•ové kanalizace, která teèe do 
Sklárenského potoka a ten vtéká do 
øeky Støely.  Informace o tomto 
rekreaèním støedisku je možno získat 
na webu: 
http://www.zihlesklarna.svet-
stranek.cz/uvodni-stranka/ 
  

Všechny odpadní vody 
z jednotlivých chatek a sociálních 
zaøízení byly svedeny do námi vyrábìné ÈOV EKO SBR BIO H-V   41 – 50 EO x max. denním pøítokem OV 
6000 litrù.  

 
Èistírna byla navržena pro tento pøerušovaný provoz na základì zkoušky pøerušovaného provozu, 

provádìného ve Výzkumném vodohospodáøském zkušebním ústavu v Praze (viz. pøíloha Zkoušky 
z pøerušovaných provozù).   

Èistírna byla v mìsíci záøí 2013 
zprovoznìna a využívána do konce 
sezony, tj. 30. Listopadu 2013.  Poté 
byla odpojena, èásteènì odèerpána pro 
možnou akumulaci odpadní vody 
v pøípadì požadavku v zimním období.  

V mìsíci bøeznu ÈOV znovu 
zprovoznìna a pøipravena pro funkci na 
letní sezonu 2014. V prùbìhu užívání 
byly postupnì odebírány vzorky dle 
požadavku pøíslušného vodoprávního 
úøadu. V mìsíci srpnu 2014 byla 
provedena kolaudace vodoprávním 
úøadem Plzeò a Kralovice s kladným 
výsledkem a povolením k užívání.  

 
 
 
 
 

Níže Vám zasíláme fotografie a pøehled rozborù OV.  
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NÁTOK OV do  !OV   -  4. 10. 2013 

Parametr CHSKcr NL BSK5 
Zneèištìní mg/l  267 93,5 111 

 

ODTOK z !OV -  4. 10. 2013 

Parametr CHSKcr NL BSK5 
Zneèištìní mg/l  37,3 7,5 6,58 

 

  

NÁTOK OV do  !OV   -  16. 5. 2014 

Parametr CHSKcr NL BSK5 
Zneèištìní mg/l  157 276 79,1 

 

ODTOK z !OV -  16. 5. 2014 

Parametr CHSKcr NL BSK5 
Zneèištìní mg/l  39 3,5 4,22 
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NÁTOK OV do  !OV   -  23. 6. 2014 

Parametr CHSKcr NL BSK5 
Zneèištìní mg/l  318 608 142,5 

 

ODTOK z !OV -  23. 6. 2014 

Parametr CHSKcr NL BSK5 
Zneèištìní mg/l  25,9 4,7 0,3 

 

  
NÁTOK OV do  !OV   -  15. 7. 2014 

Parametr CHSKcr NL BSK5 
Zneèištìní mg/l  322 125 171,8 

 

ODTOK z !OV -  15. 7. 2014 

Parametr CHSKcr NL BSK5 
Zneèištìní mg/l  34,6 5 5,89 
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